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Zary, dn. 28.09.2018r.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ -2

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci

specyfikacji w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
Jamowienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedzibg w Zarach przy
ul. Pszennej 2 — Etap IV, informujemy:

1.

['S]

W projekcie oraz w przedmiarze robot wstgpuja oprawy o$wietlenia firmy LUG. Czy
mozna zastosowaé oprawy innych firm zachowujgc rownowazne parametry techniczne
opraw 7 .

Odp. Tak. Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany produkt posiadal nie gorsze
parametry niz od produktow firmy LUG i produkty te winny by¢ wyprodukowane w
krajach UL,

Kontrola dostepu zaprojektowana jest w oparciu o firmg Satel. Czy mozna stosowac
innego producenta sytemu kontroli dostgpu ?

Odp. Zaoferowany przez Wykonawcg system musi by¢ kompatybilny z systemem
posiadanym przez Zamawiajacego.

System Sygnalizacji Pozaru zgodnie z opisem w projekcie powinien IgczyC sig
automatyczne z najblizsza jednostkg strazy pozarnej podczas wytepienia zagrozenia
Pozarem. W zwiazku z powyzszym czy w migjscu montazu centrali istnieje punkt
dostepu telekomunikacyjnego ?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga, zeby System Sygnalizacji Pozaru Iaczyl sig
automatycznie z najblizszg jednostka Strazy Pozarnej.

Wykonawey zobowigzani sa uwzgledni¢ powyzszg zmiane podczas sporzadzania oferty.
Pozostala tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac, jako integralng czgs¢ SIWZ.




