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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

1. Czy inwestor przewiduje mozliwos¢ rozliczenia za poszczegolne etapy wykonanych prac
skiadajacych sie na drugi etap zadania t.].
1. $cianki dzialowe parteru, pierwszego i drugiego pigtra
2. Stolarka i $lusarka
3. Dach
4. Elewacja
5. Schody zew. do kottowni
6. Mur oporowy
Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane przez Wykonawce rozliczenie.

2. Prosz¢ o wyjasnienie ,czy nalezy wyceni¢ roboty dotyczace stolarki i $lusarki wedlug
rys.A-8 Zestawienie stolarki , czy wedlug przedmiaru, gdyz sa rozbieznosci, np.:
- Wg przedmiaru (poz.5.3) sa okna-drzwi alum EI60 1,5x1,8 m - 37 szt, w zestawieniu nie
ma takich - sq okna PCV EI60 1,5x1,8 z naswietlem - 39 szt;
- Wg przedmiaru (poz.5.3) jest okno-drzwi alum EI60 1,2x1,8 m - 1 szt, w zestawieniu nie
ma takiego - jest okno PCV 1,2x1,8 m z naswietlem - 5 szt;
- Wg przedmiaru (poz.5.1) sq okna PCV 1,5x1,8 m z naswietlem - 44 szt + 2 szt (poz.5.2) ,
W zestawieniu sg 48 szt;
- Wg przedmiaru (poz.5.1) sa okna PCV 1,2 x1,8 m z naswietlem - 4 Szt, w zestawieniu jest
5 szt.
Poza tym w przedmiarze nie ma » @ W zestawieniu stolarki wystepuja:
- drzwi alum EI30 1,5x2,7 m - 6 szt
- drzwi alum EI60 2,0x2,7 m - 3 szt
- drzwi alum EI60 2,2x2,1 m - 2 szt
- drzwi alum EI60 ESx2.Tm -1 szt
atakze okna PCV O-3/EI60 s Ow-1, Ow-2, Ow-3, Ow-4, ktérych nie ma w przedmiarze.
Czy nalezy je wycenié?
Odp. Zestawienie stolarki nalezy przyjaé¢ wg przedmiaru,

3. Okno O-1/Ei-60 ( zestawienie stolarki otorowej )nie mozna wykonaé w wersji PCV.
Okna takie mozna wykonaé w wersji aluminiowej, ale wtedy bedzie to tkz. okno
techniczne tzn, skrzydla otwierane beda wykonane na profilach drzwiowych (skrzydto
bedzie tylko rozwierane, bedzie mialo zamek drzwiowy i zawiasy Jak w drzwiach)
dodatkowo na skrzydle bedzie samozamykacz, takie okno techniczne ppoz nie moze by¢
Wyposazone w nawiwenik!!!
Proszg o okreslenie jakie okna przyja¢ w wycenie.

Odp. Zgodnie z przedmiarem

4. Owl, moze by¢ wykonane jako aluminiowe wewnetrzne, z szyba pojedyncza 33.1
Proszg o okreslenie jakie okna przyja¢ w wycenie.
Odp. Tyczy sie stolarki wewngtrznej ktéra nie jest objeta niniejszym zakresem robét.




